
 

  
El informe del presente ensayo sólo concierne a la 

muestra procesada, no debe reproducirse salvo que se 
haga íntegramente. Para su reproducción parcial será 
necesario la aceptación por escrito de BIOCCAL, S.L. 

 

Bioccal es una empresa certificada  por Bureau 
Veritas, con nº de certificado ES028037.  

 ISO 9001:2008 

 

c/ Benet Pons Fabregas 41 3ºB 
Palma de Mallorca 
 +34  971 281 344 
+ 34 670 440  259 

laboratorio@biocal.es 
En virtud de lo establecido en la LOPD 15/199 de 13 de diciembre, le 

informamos que los datos personales facilitados por ustedes, han 
sido incorporados al fichero CLIENTES Y PROVEEDORES 

titularidad de BIOCCAL S.L., para el estricto cumplimiento de 
nuestra actividad, pudiendo ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición en  C/vista Alegre , 3  07015. 
Palma de Mallorca.  

 

 
 

Autorizado por la Conselleria de Sanitat i Consum 
con el nº 21.205 

 

 
Visite : 

www.biocal.es 

 

 

 
 

INFORME DE ANALISIS DE AGUA PARA CULTIVO 
DE LEGIONELLA 

 
 

 
CLIENTE: FUSOSA SA 
FECHA: 21 de septiembre de 2015 
DESCRIPCION: Análisis de Agua para la detección  de Legionella pnemophyla 
METODO ANALITICO ISO 11731:1998 
CONDICIONES DE TOMA DE 
MUESTRAS 

1 LITRO DE MUESTRA, TRANSCURRIDO 1 MIN EN ENVASE ESTERIL 
CON TIOSULFATO SODICO COMO NEUTRALIZANTE 

MOTIVO DE TOMA DE MUESTRAS MUESTREO RUTINARIO EN INSTALACION DE RED  
RESULTADOS ANALITICOS OBTENIDOS 

 
MUESTRA Cloro libre  (ppm.) Investigación de Legionella (u.f.c.*) 

 
LG-092015-10 SALIDA ETAP   0.65 NO DETECTADO 

*U.F.C.: Unidades formadoras de colonias 
Observaciones 
 
 
 
Palma a 2 de octubre  de 2015 
Técnico de BIOCCAL, SL. 

 
Ignacio de la Calle (Colegiado Nº 8484-M) 


